
 Учебный план EnergyCS Электрика 
 

№ п/п Наименование раздела, темы 
Кол-во 

ак.часов 

1 День 

Раздел 1. Назначение, состав и методы расчета распределительной сети 

4 

 Перечень решаемых задач 

 Моделирование элементов сети: 

 -  Кабелей 

 -  Трансформаторов 

 -  Двигателей 

 -  Воздушных линий 

 -  Предохранителей 

 -  Автоматических выключателей с расцепителями 

 -  Синхронных и асинхронных двигателей 

 Методы расчета: 

 -  Метод расчета электрических нагрузок 

 -  Метод расчета потерь напряжения с учетом несимметрии загрузки фаз 

 -  Метод расчета потерь напряжения при пусках двигателей 

 -  Метод расчета максимальных токов коротких замыканий 

 -  Расчет интеграла Джоуля 

 -  Расчет температуры жил кабелей в установившемся режиме и при отключениях 
КЗ основными и резервными защитами 

Раздел 2. Описание компьютерной модели распределительной сети 

 Структура базы данных расчетной модели 

 Структура справочника 

 Взаимодействие расчетной модели со справочником 

 Справочник модели и внешний справочник 

 Действия со справочником 

2 День 

  Раздел 3. Ввод схемы сети 

4 

 Ввод перечня потребителей электроэнергии свободно или из базы данных с 
перечнем электроприемников или из 3D модели 

 Ввод графического изображения схемы сети 

 Ввод параметров элементов сети. Настойка изображения элемента сети 

 Создание схемы путем копирования ее участков, ввод повторяющихся 
фрагментов 

 Переключения элементов с одной системы шин на другую 

 Настройка изображения схемы 

 Изменение состава параметров, выводимых на схему 

 Ввод схемы на множестве листов. Перенос участков схемы с одного листа на 
другой 

 Ввод модели с использованием ранее подготовленного изображения схемы 
(Инструмент «калька») (Оцифровка схемы сети на бумажном носителе или из 
электронного документа, подготовленного в произвольной графической системе) 

 Печать изображения схемы 

 Копирование изображения схемы в другие приложения 

 Копирование схемы в nanoCAD/AutoCAD 

 Копирование фрагментов сети на диск в качестве самостоятельных моделей 

 Сборка схемы сети из заранее заготовленных фрагментов сети 

 Справочник агрегатов – заранее заготовленных фрагментов сети 

3 День 

Раздел 4. Выполнение расчетов и анализ режимов 

4  Выполнение расчетов на модели 

 Анализ параметров установившегося режима 



 Анализ максимальных токов короткого замыкания 

 Проверки кабелей по термической стойкости и невозгоранию 

 Анализ минимальных токов короткого замыкания 

 Анализ селективности срабатывания защитных аппаратов 

 Проверка оборудования по нарушенным условиям работы 

 Автоматический выбор оборудования и настройка уставок защит 

 Формирование спецификаций оборудования по схеме сети 

4 День 

Раздел 5. Документирование результатов расчетов 

4 

 Таблица расчетных нагрузок 

 Комплексная таблица обоснования результатов выбора кабелей и 
автоматических выключателей 

 Создание документов MS Word на основе результатов расчетов 

 Разработка и настройка шаблонов MS Word в соответствии со стандартами 
предприятий 

 Предварительный кабельный журнал, как исходные данные для кабельной 
раскладки 

 Документирование расчетной схемы в nanoCAD/AutoCAD с использованием 
пространств модели и пространств листа 

 Получение чертежей «Схема электрическая однолинейная» по секциям и по РУ 
на основе заранее заготовленных шаблонов с использованием nanoCAD/AutoCAD 

Раздел 6. Ведение справочника 

 Ввод справочной информации об оборудовании 

 - двухобмоточных силовых трансформаторов 

 - кабелей (марка и модель кабеля) 

 - автоматических выключателей 

 - расцепителей автоматических выключателей 

 - предохранители плавкие 
5 День 

Раздел 6. Ведение справочника (продолжение) 

4 

 - аккумуляторные батареи и их характеристики 

 - Ввод характеристик срабатывания защитных аппаратов 

 - Оцифровка графических характеристик срабатывания предохранителей и 
расцепителей автоматических выключателей из электронных документов или 
каталогов заводов изготовителей 

 Обслуживание справочника внутреннего и внешнего 

 Импорт и экспорт справочников 

 

 Принцип взаимодействия с внешними программами 

 Форматы файлов обмена (CSV и XML) 

 Обзор программ, взаимодействующих с EnergyCS Электрика 

 Решение задачи раскладки силовых кабелей по трассам 

ИТОГО: 20 часов 

 

 
 

 

 

 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор ООО «СиСофт Казань» 

 

 

 

 

 

Личная подпись: 

 

 

 

 

 

 

 

С.В. Гаврилов 


